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Udeluftventil Montagevejledning ULV

l indab  |   for et bedre kl ima

Beskrivelse
1. Montagebeslag (1) skrues fast på væggen.

2.  Ventilen hægts på montagebeslaget se figur C.

3. Ventilen skrues på forneden gennem rektanguler huler
 i ventilen se figur A.


